—
S’initier au dépannage électromécanique

basse tension (pour non électromécanicien) — Module 3ET

Durée : 5 jours soit 35 heures

Lieu : Inter ou intra entreprise

PUBLICS VISES :

Agents de maintenance

Conducteur de ligne de production
Installateur d’équipement électrique

PREREQUIS :

- Réaliser le test de positionnement en
électricité.

- Connaitre les fondamentaux en
électricité.

- Avoir une petite expérience en
maintenance ou en installation
(électrique).

- Préférable d’avoir suivi le module
M2ET

METHODES PEDAGOGIQUES :
Alternance d'apports théoriques et
pratiques (travaux pratiques de cablage
d'appareils électromécaniques, étude du
fonctionnement d'armoires
électromécaniques...).

MATERIELS PEDAGOGIQUES

Supports pédagogiques remis aux
participants, analyses de
dysfonctionnements sur les matériels
électromécaniques, utilisation de
didacticiels.

INTERVENANT H/F :
Formateur expert en électromécanique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation de fin de formation.

Chaque participant recevra sa propre
progression évaluée a partir d'un
questionnaire complété en début et fin
de formation.

OPTION : Evaluation selon la Norme NF
C18 510 en vue de la remise d'un titre
d'habilitation électrique par
I'employeur : niveau BR

OBIJECTIFS :
v’ Localiser une panne dans une installation électromécanique a I'aide de son
schéma et d'un appareil de mesure
v’ Interpréter le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé
v" Remplacer un moteur asynchrone triphasé en sécurité
v Assurer la sécurité des personnes et de I'installation lors des travaux et
interventions : niveau BR.

CONTENU DU PROGRAMME : 30 % théorique et 70% pratique

« Localiser une panne »
- Décrire les principales grandeurs électriques
- Intervenir en sécurité sur des installations électromécaniques.
- Effectuer des mesures de tension, intensité et résistance sur un circuit électrique.
- Localiser et différencier les appareils électromécaniques, leurs bornes et suivre
leur cablage a partir du schéma.
- Localiser méthodiquement une panne au niveau d'une armoire électrique.

« Interpréter le fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé »
- Apprécier les principales caractéristiques d'un moteur asynchrone triphasé.
- Interpréter la consommation électrique d'un équipement électrique.

« Remplacer un moteur asynchrone triphasé en sécurité »
- Consigner un départ moteur
- Installer un moteur asynchrone triphasé

« Assurer la sécurité des personnes »
- Evaluer les dangers présentés par |'électricité pour les personnes
Identifier les dispositifs de protection des personnes
Se protéger des risques électriques présentés par les cables dans les locaux, sous
terre et en aérien.
- Apprécier l'intérét de I'habilitation électrique
- S'organiser lors d’'une opération électrique
- Adopter son comportement face a un accidenté d’origine électrique.

« Titre d’habilitation électrique »
- Questions fondamentales définies par la norme.
- Exercice pratique avec criteres d’acceptation définis par la norme.

=» Ce module peut étre adapté a un métier ou a une application particuliére en
entreprise (en INTRA).

=> Le stagiaire pourra évoluer pour réaliser des interventions complexes, des
opérations de maintenances courantes et d'améliorations techniques en suivant
le module M4ET « Perfectionnement au dépannage et a la maintenance des
installations électromécaniques Basse Tension »

IMPACT

Impact Consulting — ZA du Phare — 3 rue Faraday — 33700 Mérignac

Tél: 0556 15 51 20 - Fax : 05 57 21 32 95 - Mail : merignac@impact-consulting.fr
SARL au capital de 100 000€ - RCS Manosque B 480 352 459 — APE 8559A - N°DA 93040078304



